
укрлIнл
ТО ВЛРИ С ТВ О З ДОДЛТКО В ОЮ В IДПО В IДЛ]I ЪНI СТЮ

"луцъкпллстмлс,,

43020, Волuнська обл., м.Луцьк, вул. PiBtteHcbKa, 7б-а;
mел. (0332 ) 78-82-00; факс (0332) 78-8I-65;

Р/р 2600222920200I у ФIЛIi,,воЛИнСъкЕ головнЕ рЕгIонллънЕ упрлвлIЙня" пуБлIчного
дкцIонЕрного товАриствд комЕрцIйниЙ Блнк,,привдтБднк", мФо зOз4

технiчнi умови на електропостачання та пiдrеднання
до зливовоi каналiзацia .

1;Назва пiдприемства: ТзОВ < Алфаiнтерпласт).
2.Мiсце знаходженя: м.Луцьк вул.Рiвненська 7ба.
3. Замовник: ТзОВ < Алфаiнтерпласт).

4.Категорiя надiйностi: друга.

5. Максим€Lllьна розрахункова потужнiсть-400кВт.за год.
6.Точка приеднання: I_{РП -1 Кабельнi лiнii 10 кВ ком.8,9.
7.Розрахунковi вузли облiку встановити в I_РП-1 ком. 8, 9, дублюючi в ру 0.4
кВ в примiщеннi ТзОВ < Алфаiнтерпласт> .

8.Границею розмежуваннЯ вважати точкУ приеднання до TP-l ,тр-2 0.4кВ в
тп-10.
9.Монтаж електромережi мае виконати пiдприсмство, яке мае лiцензiю на
виконання даних робiт.
1 0.призначити особу вiдповiдальну за електрогосподарство.
11.Точкою пiд'сднання до кан€LлiзацiйноТ мережi е колодязь21.51. який бУд.
границею розмежування.
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